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Verordnung iiber Allgemeine Bedingungen fiir den Netzanschluss
und dessen Nutzung fiir die Elektrizititsversorgung in
Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung- NAYV)

NAV
Ausfertigungsdatum: 01.11.2006

Vollzitat:

"Niederspannungsanschlussverordnung vom 1. November 2006 (BGBI. | S. 2477), die zuletzt durch Artikel 3 der
Verordnung vom 14. Marz 2019 (BGBI. | S. 333) geéndert worden ist"

Stand: Zuletzt geandert durch Art. 3 V v. 14.3.2019 | 333

FuBnote

(+++ Textnachweis ab: 8.11.2006 +++)

Die V wurde als Artikel 1 der V v. 1.11.2006 | 2477 von der Bundesregierung und dem Bundesministerium fur

Wirtschaft und Technologie mit Zustimmung des Bundesrates erlassen. Sie ist gem. Art. 4 Satz 1 dieser V am
8.11.2006 in Kraft getreten.
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Allgemeine Vorschriften

§ | Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Netzbetreiber nach § 18 Abs. 1 des
Energiewirtschaftsgesetzes jedermann an ihr Niederspannungsnetz anzuschlieRen und den Anschluss zur
Entnahme von Elektrizitat zur Verfugung zu stellen haben. Diese sind Bestandteil der Rechtsverhaltnisse Uber
den Netzanschluss an das Elektrizitdtsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung (Netzanschluss) und die
Anschlussnutzung, soweit sie sich nicht ausdricklich allein auf eines dieser Rechtsverhaltnisse beziehen. Die
Verordnung gilt fiir alle nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen Netzanschlussverhaltnisse und ist auch auf alle
Anschlussnutzungsverhaltnisse anzuwenden, die vor ihrem Inkrafttreten entstanden sind. Sie gilt nicht fir den
Netzanschluss von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien und aus Grubengas.

(2) Anschlussnehmer ist jedermann im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes, in dessen
Auftrag ein Grundstiick oder Gebaude an das Niederspannungsnetz angeschlossen wird oder im Ubrigen jeder
Eigentimer oder Erbbauberechtigte eines Grundstlicks oder Gebaudes, das an das Niederspannungsnetz
angeschlossen ist.
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(3) Anschlussnutzer ist jeder Letztverbraucher, der im Rahmen eines Anschlussnutzungsverhaltnisses einen
Anschluss an das Niederspannungsnetz zur Entnahme von Elektrizitat nutzt.

(4) Netzbetreiber im Sinne dieser Verordnung ist der Betreiber eines Elektrizitdtsversorgungsnetzes der
allgemeinen Versorgung im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes.

§ 2 Netzanschlussverhiltnis

(1) Das Netzanschlussverhaltnis umfasst den Anschluss der elektrischen Anlage Uber den Netzanschluss und
dessen weiteren Betrieb. Es besteht zwischen dem Anschlussnehmer und dem Netzbetreiber.

(2) Das Netzanschlussverhaltnis entsteht durch Vertrag erstmalig mit dem Anschlussnehmer, der die Herstellung
des Netzanschlusses in Auftrag gibt. Bei Herstellung eines Netzanschlusses ist der Netzanschlussvertrag
schriftlich abzuschlief3en.

(3) Anschlussnehmer, die nicht Grundstiickseigentiimer oder Erbbauberechtigte sind, haben die schriftliche
Zustimmung des Grundstlickseigentiimers zur Herstellung und Anderung des Netzanschlusses unter
Anerkennung der fir den Anschlussnehmer und ihn damit verbundenen Verpflichtungen beizubringen.

(4) Bei angeschlossenen Grundstiicken oder Gebauden entsteht das Netzanschlussverhaltnis mit dem
Eigentumserwerb an der Kundenanlage zwischen dem jeweiligen Eigentimer und dem Netzbetreiber, sofern
der bisherige Eigentiimer der Anschlussnehmer gewesen ist. Zu diesem Zeitpunkt erlischt das
Netzanschlussverhaltnis mit dem bisherigen Anschlussnehmer, sofern dieser Eigentimer der Kundenanlage
gewesen ist; hinsichtlich bis dahin begrindeter Zahlungsanspriche und Verbindlichkeiten bleibt der

bisherige Anschlussnehmer berechtigt und verpflichtet. Den Eigentumsibergang und die Person des neuen
Anschlussnehmers hat der bisherige Anschlussnehmer dem Netzbetreiber unverziglich in Textform anzuzeigen.
Der bisherige Anschlussnehmer hat dem neuen Anschlussnehmer die Angaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 zu
Ubermitteln.

(5) Der Netzbetreiber hat dem neuen Anschlussnehmer den Vertragsschluss oder die Anzeige nach Absatz 4 Satz
3 unverziglich in Textform zu bestatigen. Im Vertrag nach Absatz 2 oder in der Bestatigung nach Satz 1 ist auf
die Allgemeinen Bedingungen einschliefl3lich der erganzenden Bedingungen des Netzbetreibers hinzuweisen.

§ 3 Anschlussnutzungsverhiltnis

(1) Inhalt der Anschlussnutzung ist das Recht zur Nutzung des Netzanschlusses zur Entnahme von Elektrizitat.
Die Anschlussnutzung umfasst weder die Belieferung des Anschlussnutzers mit Elektrizitat noch den

Zugang zu den Elektrizitatsversorgungsnetzen im Sinne des § 20 des Energiewirtschaftsgesetzes. Das
Anschlussnutzungsverhaltnis besteht zwischen dem jeweiligen Anschlussnutzer und dem Netzbetreiber.

(2) Das Anschlussnutzungsverhaltnis kommt dadurch zustande, dass Uber den Netzanschluss Elekitrizitat aus
dem Verteilernetz entnommen wird, wenn

1. der Anschlussnutzer spatestens im Zeitpunkt der erstmaligen Entnahme einen Vertrag Uber den Bezug
von Elektrizitat abgeschlossen hat oder die Voraussetzungen einer Ersatzversorgung nach § 38 des
Energiewirtschaftsgesetzes vorliegen und

2. dem Anschlussnutzer oder dessen Lieferanten ein Recht auf Netzzugang nach § 20 des
Energiewirtschaftsgesetzes zusteht.

Bei Kenntnis Uber den Wegfall der Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 2 ist der Netzbetreiber verpflichtet,

den Anschlussnutzer und den Grundversorger hiertiber unverziglich in Textform zu unterrichten und den
Anschlussnutzer auf die Grundversorgung nach § 36 des Energiewirtschaftsgesetzes und die Ersatzversorgung
nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes hinzuweisen.

(3) Der Anschlussnutzer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber die Aufnahme der Nutzung des Netzanschlusses
zur Entnahme von Elektrizitdt unverziglich mitzuteilen. Der Netzbetreiber hat dem Anschlussnutzer die
Mitteilung unverzuglich in Textform zu bestatigen. In der Bestatigung ist auf die Allgemeinen Bedingungen
einschlieRlich der erganzenden Bedingungen des Netzbetreibers und auf die Haftung des Netzbetreibers nach §
18 hinzuweisen.
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§ 4 Inhalt des Vertrages und der Bestitigung des Netzbetreibers

(1) Der Netzanschlussvertrag und die Bestatigung des Netzbetreibers in Textform nach § 2 Abs. 5 Satz 1 und § 3
Abs. 3 Satz 2 sollen eine zusammenhangende Aufstellung aller fir den Vertragsschluss nach § 2 Abs. 2 oder die
Anschlussnutzung nach § 3 notwendigen Angaben enthalten, insbesondere

1. Angaben zum Anschlussnehmer oder -nutzer (Firma, Registergericht, Registernummer, Familienname,
Vorname, Geburtstag, Adresse, Kundennummer),

2. Anlagenadresse und Bezeichnung des Zahlers oder des Aufstellungsorts des Zahlers,
3. Angaben zum Netzbetreiber (Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse) und
4. gegenuber dem Anschlussnehmer auch die am Ende des Netzanschlusses vorzuhaltende Leistung.

Soweit die Angaben nach Satz 1 Nr. 1 nicht vorliegen, ist der Anschlussnehmer oder -nutzer verpflichtet, diese
dem Netzbetreiber auf Anforderung mitzuteilen.

(2) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jedem Neukunden bei Entstehen des Netzanschlussverhaltnisses oder
des Anschlussnutzungsverhaltnisses und auf Verlangen den tbrigen Kunden die Allgemeinen Bedingungen
unentgeltlich auszuhandigen. Er hat die Allgemeinen Bedingungen auf seiner Internetseite zu verdffentlichen.

(3) Anderungen der erganzenden Bedingungen, zu denen auch die Technischen Anschlussbedingungen nach

§ 20 gehdren, und Kostenerstattungsregelungen des Netzbetreibers werden jeweils zum Monatsbeginn erst
nach o6ffentlicher Bekanntgabe und im Falle der Technischen Anschlussbedingungen erst nach zusatzlicher
Mitteilung an die Regulierungsbehérde wirksam. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die Anderungen am Tage der
offentlichen Bekanntgabe auf seiner Internetseite zu veroffentlichen.

Teil 2
Netzanschluss

§ 5 Netzanschluss

Der Netzanschluss verbindet das Elektrizitdtsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung mit der elektrischen
Anlage des Anschlussnehmers. Er beginnt an der Abzweigstelle des Niederspannungsnetzes und endet mit der
Hausanschlusssicherung, es sei denn, dass eine abweichende Vereinbarung getroffen wird; in jedem Fall sind auf
die Hausanschlusssicherung die Bestimmungen Uber den Netzanschluss anzuwenden.

§ 6 Herstellung des Netzanschlusses

(1) Netzanschlisse werden durch den Netzbetreiber hergestellt. Die Herstellung des Netzanschlusses soll vom
Anschlussnehmer schriftlich in Auftrag gegeben werden; auf Verlangen des Netzbetreibers ist ein von diesem zur
Verflgung gestellter Vordruck zu verwenden. Der Netzbetreiber hat dem Anschlussnehmer den voraussichtlichen
Zeitbedarf fir die Herstellung des Netzanschlusses mitzuteilen.

(2) Art, Zahl und Lage der Netzanschliisse werden nach Beteiligung des Anschlussnehmers und unter Wahrung
seiner berechtigten Interessen vom Netzbetreiber nach den anerkannten Regeln der Technik bestimmt. Das
Interesse des Anschlussnehmers an einer kostengunstigen Errichtung der Netzanschlusse ist dabei besonders zu
berucksichtigen.

(3) Auf Wunsch des Anschlussnehmers hat der Netzbetreiber die Errichter weiterer Anschlussleitungen sowie
der Telekommunikationslinien im Sinne des § 3 Nr. 26 des Telekommunikationsgesetzes im Hinblick auf eine
gemeinsame Verlegung der verschiedenen Gewerke zu beteiligen. Er fiihrt die Herstellung oder Anderungen
des Netzanschlusses entweder selbst oder mittels Nachunternehmer durch. Winsche des Anschlussnehmers bei
der Auswahl des durchfihrenden Nachunternehmers sind vom Netzbetreiber angemessen zu berlcksichtigen.
Der Anschlussnehmer ist berechtigt, die fur die Herstellung des Netzanschlusses erforderlichen Erdarbeiten

auf seinem Grundstiick im Rahmen des technisch Mdglichen und nach den Vorgaben des Netzbetreibers
durchzufiihren oder durchfiihren zu lassen. Der Anschlussnehmer hat die baulichen Voraussetzungen fiir die
sichere Errichtung des Netzanschlusses zu schaffen; fiir den Hausanschlusskasten oder die Hauptverteiler ist
ein nach den anerkannten Regeln der Technik geeigneter Platz zur Verfligung zu stellen; die Einhaltung der
anerkannten Regeln der Technik wird insbesondere vermutet, wenn die Anforderungen der DIN 18012 (Ausgabe:
November 2000)*) eingehalten sind.*) Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Beuth Verlag GmbH, Berlin.
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§ 7 Art des Netzanschlusses

Die Spannung betragt am Ende des Netzanschlusses bei Drehstrom etwa 400 oder 230 Volt und bei
Wechselstrom etwa 230 Volt. Die Frequenz betragt etwa 50 Hertz. Welche Stromart und Spannung fiir das
Vertragsverhaltnis maf3gebend sein sollen, ergibt sich daraus, an welche Stromart und Spannung die Anlage
des Anschlussnehmers angeschlossen ist oder angeschlossen werden soll. Bei der Wahl der Stromart sind
die Belange des Anschlussnehmers im Rahmen der jeweiligen technischen Mdglichkeiten angemessen zu
berucksichtigen.

§ 8 Betrieb des Netzanschlusses

(1) Netzanschliisse gehoren zu den Betriebsanlagen des Netzbetreibers. Er hat sicherzustellen, dass sie in
seinem Eigentum stehen oder ihm zur wirtschaftlichen Nutzung Uberlassen werden; soweit erforderlich,
ist der Anschlussnehmer insoweit zur Mitwirkung verpflichtet. Netzanschlisse werden ausschlielich von
dem Netzbetreiber unterhalten, erneuert, gedndert, abgetrennt und beseitigt. Sie missen zuganglich und
vor Beschadigungen geschitzt sein. Der Anschlussnehmer darf keine Einwirkungen auf den Netzanschluss
vornehmen oder vornehmen lassen.

(2) Jede Beschadigung des Netzanschlusses, insbesondere ein Schaden an der Hausanschlusssicherung oder das
Fehlen von Plomben, ist dem Netzbetreiber unverziglich mitzuteilen.

(3) Anderungen des Netzanschlusses werden nach Anhdrung des Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner
berechtigten Interessen vom Netzbetreiber bestimmt.

§ 9 Kostenerstattung fiir die Herstellung oder Anderung des Netzanschlusses

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung der bei wirtschaftlich effizienter
Betriebsfuhrung notwendigen Kosten fur

1. die Herstellung des Netzanschlusses,

2. die Anderungen des Netzanschlusses, die durch eine Anderung oder Erweiterung der Kundenanlage
erforderlich oder aus anderen Griinden vom Anschlussnehmer veranlasst werden,

zu verlangen. Die Kosten kénnen auf der Grundlage der durchschnittlich fir vergleichbare Falle entstehenden
Kosten pauschal berechnet werden. Im Falle einer pauschalierten Kostenberechnung sind Eigenleistungen des
Anschlussnehmers angemessen zu berucksichtigen. Die Netzanschlusskosten sind so darzustellen, dass der
Anschlussnehmer die Anwendung des pauschalierten Berechnungsverfahrens einfach nachvollziehen kann;
wesentliche Berechnungsbestandteile sind auszuweisen.

(2) Der Netzbetreiber ist berechtigt, fir die Herstellung oder Anderungen des Netzanschlusses Vorauszahlung
zu verlangen, wenn nach den Umstanden des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der
Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Werden von
einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschliisse beauftragt, ist der Netzbetreiber berechtigt, angemessene
Abschlagszahlungen zu verlangen.

(3) Kommen innerhalb von zehn Jahren nach Herstellung des Netzanschlusses weitere Anschlisse hinzu und wird
der Netzanschluss dadurch teilweise zum Bestandteil des Verteilernetzes, so hat der Netzbetreiber die Kosten
neu aufzuteilen und dem Anschlussnehmer einen zu viel gezahlten Betrag zu erstatten.

§ 10 Transformatorenanlage

(1) Muss zum Netzanschluss eines Grundstlicks eine besondere Transformatorenanlage aufgestellt werden,
so kann der Netzbetreiber verlangen, dass der Anschlussnehmer einen geeigneten Raum oder Platz
unentgeltlich fur die Dauer des Netzanschlussverhaltnisses zur Verfligung stellt. Der Netzbetreiber darf die
Transformatorenanlage auch fiir andere Zwecke benutzen, soweit dies fir den Anschlussnehmer zumutbar ist.

(2) Wird der Netzanschlussverhaltnis fir das Grundstiick beendet, so hat der Anschlussnehmer die

Transformatorenanlage noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet
werden kann.
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(3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen an eine andere geeignete Stelle verlangen, wenn
ihm ihr Verbleiben an der bisherigen Stelle nicht mehr zugemutet werden kann. Die Kosten der Verlegung hat

der Netzbetreiber zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Anlage ausschlieBlich dem Netzanschluss des Grundstiicks
dient.

§ 11 Baukostenzuschiisse

(1) Der Netzbetreiber kann von dem Anschlussnehmer einen angemessenen Baukostenzuschuss zur teilweisen
Deckung der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsfliihrung notwendigen Kosten flr die Erstellung oder
Verstarkung der ortlichen Verteileranlagen des Niederspannungsnetzes einschlieRlich Transformatorenstationen
verlangen, soweit sich diese Anlagen ganz oder teilweise dem Versorgungsbereich zuordnen lassen, in dem der
Anschluss erfolgt. Baukostenzuschiisse durfen héchstens 50 vom Hundert dieser Kosten abdecken.

(2) Der von dem Anschlussnehmer als Baukostenzuschuss zu Gibernehmende Kostenanteil bemisst sich nach
dem Verhaltnis, in dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu der Summe der Leistungen
steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich erstellten Verteileranlagen oder auf Grund der Verstarkung
insgesamt vorgehalten werden kénnen. Der Durchmischung der jeweiligen Leistungsanforderungen ist
Rechnung zu tragen. Der Baukostenzuschuss kann auf der Grundlage der durchschnittlich fir vergleichbare Falle
entstehenden Kosten pauschal berechnet werden.

(3) Ein Baukostenzuschuss darf nur fur den Teil der Leistungsanforderung erhoben werden, der eine
Leistungsanforderung von 30 Kilowatt Gbersteigt.

(4) Der Netzbetreiber ist berechtigt, von dem Anschlussnehmer einen weiteren Baukostenzuschuss zu verlangen,
wenn der Anschlussnehmer seine Leistungsanforderung erheblich Uber das der urspriinglichen Berechnung
zugrunde liegende Malf} hinaus erhoht. Der Baukostenzuschuss ist nach den Absatzen 1 und 2 zu bemessen.

(5) Der Baukostenzuschuss und die in § 9 geregelten Netzanschlusskosten sind getrennt zu errechnen und dem
Anschlussnehmer aufgegliedert auszuweisen.

(6) § 9 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 12 Grundstiicksbenutzung

(1) Anschlussnehmer, die Grundstlickseigentiimer sind, haben fiir Zwecke der Ortlichen Versorgung
(Niederspannungs- und Mittelspannungsnetz) das Anbringen und Verlegen von Leitungen zur Zu- und Fortleitung
von Elektrizitat Gber ihre im Gebiet des Elektrizitatsversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung liegenden
Grundstucke, ferner das Anbringen von Leitungstragern und sonstigen Einrichtungen sowie erforderliche
Schutzmalnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstuicke,

1. die an das Elektrizitdtsversorgungsnetz angeschlossen sind,

2. dievom Eigentiimerin wirtschaftlichem Zusammenhang miteinem an das Netz angeschlossenen
Grundstlick genutzt werden oder

3. flurdie die Moglichkeit des Netzanschlusses sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist.

Sie besteht nicht, wenn die Inanspruchnahme der Grundstiicke den Eigentimer mehr als notwendig oder

in unzumutbarer Weise belasten wirde; insbesondere ist die Inanspruchnahme des Grundstlicks zwecks
Anschlusses eines anderen Grundstlicks an das Elektrizitatsversorgungsnetz grundsatzlich verwehrt, wenn der
Anschluss Uber das eigene Grundstlck des anderen Anschlussnehmers mdglich und dem Netzbetreiber zumutbar
ist.

(2) Der Anschlussnehmer ist rechtzeitig Gber Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme des
Grundstlicks zu benachrichtigen.

(3) Der Grundstiickseigentiimer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der bisherigen
Stelle fur ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Netzbetreiber zu tragen; dies gilt nicht,
soweit die Einrichtungen ausschlief3lich dem Anschluss des Grundstiicks dienen.

(4) Wird die Anschlussnutzung eingestellt, so hat der Eigentimer die auf seinen Grundstiicken befindlichen
Einrichtungen noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann.
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(5) Die Absatze 1 bis 4 gelten nicht fur 6ffentliche Verkehrswege und Verkehrsflachen sowie flir Grundstiicke, die
durch Planfeststellung flr den Bau von o&ffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflachen bestimmt sind.

§ 13 Elektrische Anlage

(1) Fir die ordnungsgemaRe Errichtung, Erweiterung, Anderung und Instandhaltung der elektrischen

Anlage hinter der Hausanschlusssicherung (Anlage) ist der Anschlussnehmer gegeniiber dem Netzbetreiber
verantwortlich. Satz 1 gilt nicht fiir die Messeinrichtungen, die nicht im Eigentum des Anschlussnehmers stehen.
Hat der Anschlussnehmer die Anlage ganz oder teilweise einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung
Uberlassen, so bleibt er verantwortlich.

(2) Unzulassige Rickwirkungen der Anlage sind auszuschlieRen. Um dies zu gewabhrleisten, darf die Anlage nur
nach den Vorschriften dieser Verordnung, nach anderen anzuwendenden Rechtsvorschriften und behdérdlichen
Bestimmungen sowie nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, gedndert und
instand gehalten werden. In Bezug auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik gilt § 49 Abs. 2 Nr. 1 des
Energiewirtschaftsgesetzes entsprechend. Die Arbeiten dirfen aul3er durch den Netzbetreiber nur durch ein in
ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen durchgefuhrt werden;
im Interesse des Anschlussnehmers darf der Netzbetreiber eine Eintragung in das Installateurverzeichnis nur
von dem Nachweis einer ausreichenden fachlichen Qualifikation fir die Durchfiihrung der jeweiligen Arbeiten
abhangig machen. Mit Ausnahme des Abschnitts zwischen Hausanschlusssicherung und Messeinrichtung
einschlieRlich der Messeinrichtung gilt Satz 4 nicht fur Instandhaltungsarbeiten. Es diirfen nur Materialien und
Gerate verwendet werden, die entsprechend § 49 des Energiewirtschaftsgesetzes unter Beachtung der allgemein
anerkannten Regeln der Technik hergestellt wurden. Die Einhaltung der Voraussetzungen des Satzes 6 wird
vermutet, wenn die vorgeschriebene CE-Kennzeichnung vorhanden ist. Sofern die CE-Kennzeichnung nicht
vorgeschrieben ist, wird dies auch vermutet, wenn die Materialien oder Gerate das Zeichen einer akkreditierten
Stelle tragen, insbesondere das VDE-Zeichen oder das GS-Zeichen. Materialien und Gerate, die in einem
anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder der Tirkei oder einem Mitgliedstaat der Europaischen
Freihandelsassoziation, der Vertragspartei des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum ist,
rechtmafig hergestellt oder in den Verkehr gebracht worden sind und die den technischen Spezifikationen der
Zeichen im Sinne des Satzes 8 nicht entsprechen, werden einschlief3lich der von den vorgenannten Staaten
durchgefiihrten Priifungen und Uberwachungen als gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das geforderte
Schutzniveau gleichermallen dauerhaft erreicht wird. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Ausfihrung der
Arbeiten zu Uberwachen.

(3) Anlagenteile, in denen nicht gemessene elektrische Energie fliel3t, kbnnen vom Netzbetreiber plombiert
werden. Die daflr erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben des Netzbetreibers vom
Anschlussnehmer zu veranlassen.

(4) In den Leitungen zwischen dem Ende des Hausanschlusses und dem Zahler darf der Spannungsfall unter
Zugrundelegung der Nennstromstarke der vorgeschalteten Sicherung nicht mehr als 0,5 vom Hundert betragen.

§ 14 Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage

(1) Der Netzbetreiber oder dessen Beauftragter hat die Anlage Uber den Netzanschluss an das Verteilernetz
anzuschlieen und den Netzanschluss in Betrieb zu nehmen. Die Anlage hinter dem Netzanschluss bis zu

der in den Technischen Anschlussbedingungen definierten Trennvorrichtung flr die Inbetriebsetzung der
nachfolgenden Anlage, anderenfalls bis zu den Haupt- oder Verteilungssicherungen, darf nur durch den
Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung durch das Installationsunternehmen (§ 13 Abs. 2 Satz 2) in Betrieb
genommen werden. Die Anlage hinter dieser Trennvorrichtung darf nur durch das Installationsunternehmen in
Betrieb gesetzt werden.

(2) Jede Inbetriebsetzung, die nach MaRgabe des Absatzes 1 Satz 1 und 2 von dem Netzbetreiber vorgenommen
werden soll, ist bei ihm von dem Unternehmen, das nach § 13 Abs. 2 die Arbeiten an der Anlage ausgefiihrt hat,
in Auftrag zu geben. Auf Verlangen des Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfligung gestellter Vordruck zu
verwenden.
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(3) Der Netzbetreiber kann fur die Inbetriebsetzung vom Anschlussnehmer Kostenerstattung verlangen;

die Kosten kdnnen auf der Grundlage der durchschnittlich fir vergleichbare Falle entstehenden Kosten
pauschal berechnet werden. Die Kosten sind so darzustellen, dass der Anschlussnehmer die Anwendung des
pauschalierten Berechnungsverfahrens einfach nachvollziehen kann.

§ 15 Uberpriifung der elektrischen Anlage

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Anlage vor und, um unzuldssige Ruckwirkungen auf Einrichtungen des
Netzbetreibers oder Dritter auszuschlieRen, auch nach ihrer Inbetriebsetzung zu Uberprifen. Er hat den
Anschlussnehmer auf erkannte Sicherheitsmangel aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung
verlangen.

(2) Werden Mangel festgestellt, welche die Sicherheit gefahrden oder erhebliche Stérungen erwarten lassen, so
ist der Netzbetreiber berechtigt, den Anschluss zu verweigern oder die Anschlussnutzung zu unterbrechen; bei
Gefahr fir Leib oder Leben ist er hierzu verpflichtet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Uberpriifung der Anlage sowie durch deren Anschluss an das
Verteilernetz Gbernimmt der Netzbetreiber keine Haftung fir die Mangelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn
er bei einer Uberpriifung Méngel festgestellt hat, die eine Gefahr fir Leib oder Leben darstellen.

Teil 3 Anschlussnutzung

§ 16 Nutzung des Anschlusses

(1) Der Netzbetreiber ist bei Bestehen eines Anschlussnutzungsverhéltnisses verpflichtet, dem Anschlussnutzer
in dem im Netzanschlussverhaltnis vorgesehenen Umfang die Nutzung des Netzanschlusses jederzeit zu
ermdglichen. Dies gilt nicht, soweit und solange der Netzbetreiber hieran durch hohere Gewalt oder sonstige
Umstande, deren Beseitigung ihm im Sinne des § 18 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Energiewirtschaftsgesetzes
aus wirtschaftlichen Griinden nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.

(2) Die Anschlussnutzung hat zur Voraussetzung, dass der Gebrauch der Elektrizitat mit einem
Verschiebungsfaktor zwischen cos Phi = 0,9 kapazitiv und 0,9 induktiv erfolgt. Anderenfalls kann der
Netzbetreiber den Einbau ausreichender Kompensationseinrichtungen verlangen.

(3) Der Netzbetreiber hat Spannung und Frequenz moglichst gleichbleibend zu halten. Allgemein tbliche
Verbrauchsgerate und Stromerzeugungsanlagen muissen einwandfrei betrieben werden kénnen. Stellt der
Anschlussnutzer Anforderungen an die Stromqualitat, die tGber die Verpflichtungen nach den Satzen 1 und 2
hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, innerhalb seines Bereichs Vorkehrungen zum stérungsfreien Betrieb
seiner Gerate und Anlagen zu treffen.

(4) Zwischen Anschlussnutzer und Netzbetreiber gelten die §§ 7, 8, 12 und 13 Abs. 1 und 2, § 14 Abs. 1 Satz 1,
Abs. 2 und 3 sowie § 15 entsprechend.

§ 17 Unterbrechung der Anschlussnutzung

(1) Die Anschlussnutzung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten
oder zur Vermeidung eines drohenden Netzzusammenbruchs erforderlich ist. Der Netzbetreiber hat jede
Unterbrechung oder Unregelmafigkeit unverziglich zu beheben. Eine notwendige Unterbrechung wegen eines
vom Anschlussnutzer veranlassten Austauschs der Messeinrichtung durch einen Messstellenbetreiber nach den
Vorschriften des Messstellenbetriebsgesetzes hat der Netzbetreiber nicht zu vertreten.

(2) Der Netzbetreiber hat die Anschlussnutzer bei einer beabsichtigten Unterbrechung der Anschlussnutzung
rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Bei kurzen Unterbrechungen ist er zur Unterrichtung nur
gegeniber Anschlussnutzern verpflichtet, die zur Vermeidung von Schaden auf eine ununterbrochene
Stromzufuhr angewiesen sind und dies dem Netzbetreiber unter Angabe von Griinden schriftlich mitgeteilt
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haben. Die Pflicht zur Benachrichtigung entfallt, wenn die Unterrichtung
1. nach den Umstanden nicht rechtzeitig méglich ist und der Netzbetreiber dies nicht zu vertreten hat oder
2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzdgern wirde.

In den Fallen des Satzes 3 ist der Netzbetreiber verpflichtet, dem Anschlussnutzer auf Nachfrage nachtraglich
mitzuteilen, aus welchem Grund die Unterbrechung vorgenommen worden ist.

§ 18 Haftung bei Storungen der Anschlussnutzung

(1) Soweit der Netzbetreiber flir Schaden, die ein Anschlussnutzer durch Unterbrechung oder durch
Unregelmalfigkeiten in der Anschlussnutzung erleidet, aus Vertrag, Anschlussnutzungsverhaltnis oder
unerlaubter Handlung haftet und dabei Verschulden des Unternehmens oder eines Erfillungs- oder
Verrichtungsgehilfen vorausgesetzt wird, wird

1. hinsichtlich eines Vermdgensschadens widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit
vorliegt,

2. hinsichtlich der Beschadigung einer Sache widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder Fahrlassigkeit vorliegt.

Bei Vermdgensschaden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung fiir sonstige Fahrlassigkeit ausgeschlossen.

(2) Bei weder vorsatzlich noch grob fahrldssig verursachten Sachschaden ist die Haftung des Netzbetreibers
gegeniber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5.000 Euro begrenzt. Die Haftung fir nicht vorsatzlich
verursachte Sachschaden ist je Schadensereignis insgesamt begrenzt auf

1. 2,5 Millionen Euro bei bis zu 25.000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern;

2. 10 Millionen Euro bei 25.001 bis 100.000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern;

3. 20 Millionen Euro bei 100.001 bis 200.000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern;

4. 30 Millionen Euro bei 200.001 bis einer Million an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern;
5. 40 Millionen Euro bei mehr als einer Million an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern.

In diese Hochstgrenzen werden auch Schaden von Anschlussnutzern in vorgelagerten Spannungsebenen
einbezogen, wenn die Haftung ihnen gegeniber im Einzelfall entsprechend Satz 1 begrenzt ist.

(3) Die Absatze 1 und 2 sind auch auf Anspriiche von Anschlussnutzern anzuwenden, die diese gegen einen
dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes aus unerlaubter Handlung

geltend machen. Die Haftung dritter Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes

ist je Schadensereignis insgesamt begrenzt auf das Dreifache des Hochstbetrages, flir den sie nach Absatz 2
Satz 2 eigenen Anschlussnutzern gegeniiber haften. Hat der dritte Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27

des Energiewirtschaftsgesetzes keine eigenen an das Netz angeschlossenen Anschlussnutzer im Sinne dieser
Verordnung, so ist die Haftung insgesamt auf 200 Millionen Euro begrenzt. In den Hochstbetrag nach den Satzen
2 und 3 kdénnen auch Schadensersatzanspriiche von nicht unter diese Verordnung fallenden Kunden einbezogen
werden, die diese gegen das dritte Unternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen, wenn deren
Anspriiche im Einzelfall entsprechend Absatz 2 Satz 1 begrenzt sind. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, seinen
Anschlussnutzern auf Verlangen Gber die mit der Schadensverursachung durch einen dritten Netzbetreiber im
Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes zusammenhangenden Tatsachen insoweit Auskunft zu
geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklart werden kénnen und ihre Kenntnis
zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist.

(4) Bei grob fahrlassig verursachten Vermdgensschaden ist die Haftung des Netzbetreibers, an dessen Netz der
Anschlussnutzer angeschlossen ist, oder eines dritten Netzbetreibers, gegen den der Anschlussnutzer Anspriiche
geltend macht, gegentiber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5.000 Euro sowie je Schadensereignis insgesamt
auf 20 vom Hundert der in Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 Satz 2 und 3 genannten Héchstbetrage begrenzt.
Absatz 2 Satz 3 sowie Absatz 3 Satz 1, 4 und 5 gelten entsprechend.

(5) Ubersteigt die Summe der Einzelschaden die jeweilige Hochstgrenze, so wird der Schadensersatz in dem
Verhaltnis gekiirzt, in dem die Summe aller Schadensersatzanspriiche zur Héchstgrenze steht. Sind nach Absatz
2 Satz 3 oder nach Absatz 3 Satz 4, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 4, Schaden von nicht unter diese
Verordnung fallenden Kunden in die Hochstgrenze einbezogen worden, so sind sie auch bei der Kirzung nach
Satz 1 entsprechend einzubeziehen. Bei Anspriichen nach Absatz 3 darf die Schadensersatzquote nicht hdher
sein als die Quote der Kunden des dritten Netzbetreibers.
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(6) Die Ersatzpflicht entfallt fir Schaden unter 30 Euro, die weder vorsatzlich noch grob fahrlassig verursacht
worden sind.

(7) Der geschadigte Anschlussnutzer hat den Schaden unverziiglich dem Netzbetreiber oder, wenn dieses
feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen.

Teil 4
Gemeinsame Vorschriften

Abschnitt |
Anlagenbetrieb und Rechte des Netzbetreibers

§ 19 Betrieb von elektrischen Anlagen, Verbrauchsgeraten und Ladeeinrichtungen, Eigenanlagen

(1) Anlage und Verbrauchsgerate sind vom Anschlussnehmer oder -nutzer so zu betreiben, dass Stérungen
anderer Anschlussnehmer oder -nutzer und stérende Rickwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder
Dritter ausgeschlossen sind.

(2) Erweiterungen und Anderungen von Anlagen sowie die Verwendung zusatzlicher Verbrauchsgeréte sind dem
Netzbetreiber mitzuteilen, soweit sich dadurch die vorzuhaltende Leistung erhdht oder mit Netzrickwirkungen
zu rechnen ist. Auch Ladeeinrichtungen fur Elektrofahrzeuge sind dem Netzbetreiber vor deren Inbetriebnahme
mitzuteilen. Deren Inbetriebnahme bedarf dariiber hinaus der vorherigen Zustimmung des Netzbetreibers, sofern
ihre Summen-Bemessungsleistung 12 Kilovoltampere je elektrischer Anlage Uberschreitet; der Netzbetreiber ist
in diesem Fall verpflichtet, sich innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Mitteilung zu auern. Stimmt der
Netzbetreiber nicht zu, hat er den Hinderungsgrund, moégliche AbhilfemaRnahmen des Netzbetreibers und des
Anschlussnehmers oder -nutzers sowie einen hierfiir beim Netzbetreiber erforderlichen Zeitbedarf darzulegen.
Einzelheiten Uber den Inhalt und die Form der Mitteilungen kann der Netzbetreiber regeln.

(3) Vor der Errichtung einer Eigenanlage hat der Anschlussnehmer oder -nutzer dem Netzbetreiber Mitteilung zu
machen. Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat durch geeignete Malinahmen sicherzustellen, dass von seiner
Eigenanlage keine schadlichen Rickwirkungen in das Elektrizitdtsversorgungsnetz mdglich sind. Der Anschluss
von Eigenanlagen ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen. Dieser kann den Anschluss von der Einhaltung der
von ihm nach § 20 festzulegenden MaRnahmen zum Schutz vor Rickspannungen abhangig machen.

§ 20 Technische Anschlussbedingungen

Der Netzbetreiber ist berechtigt, in Form von Technischen Anschlussbedingungen weitere technische
Anforderungen an den Netzanschluss und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der Anlage einschlielich
der Eigenanlage festzulegen, soweit dies aus Griinden der sicheren und stérungsfreien Versorgung, insbesondere
im Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilernetzes, notwendig ist. Diese Anforderungen mussen den allgemein
anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Der Anschluss bestimmter Verbrauchsgerate kann in den
Technischen Anschlussbedingungen von der vorherigen Zustimmung des Netzbetreibers abhangig gemacht
werden. Die Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn der Anschluss eine sichere und stérungsfreie
Versorgung gefahrden wirde.

§ 21 Zutrittsrecht

Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen
Beauftragten des Netzbetreibers oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zum Grundstlick und zu seinen
Raumen zu gestatten, soweit dies fiir die Prifung der technischen Einrichtungen und Messeinrichtungen,

zum Austausch der Messeinrichtung, auch anlasslich eines Wechsels des Messstellenbetreibers, zur Ablesung
der Messeinrichtung oder zur Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung erforderlich ist. Die
Benachrichtigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen Anschlussnehmer oder -nutzer oder durch Aushang
an oder im jeweiligen Haus erfolgen. Im Falle der Ablesung der Messeinrichtungen muss die Benachrichtigung
mindestens drei Wochen vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Eine
vorherige Benachrichtigung ist in den Fallen des § 24 Abs. 1 nicht erforderlich.

- Seite 11 von 14 -



Stadtwerke Ratingen GmbH

U
Verordnung (iber Allgemeine Bedingungen fiir den Netzanschluss und dessen Nutzung Eatmgeng

fur die Elektrizitdtsversorgung in Niederspannung Echt. Gut. Leben.
(Niederspannungsanschlussverordnung — NAV)

§ 22 Mess- und Steuereinrichtungen

(1) Fur Mess- und Steuereinrichtungen hat der Anschlussnehmer Zahlerplatze nach den anerkannten Regeln der
Technik unter Beachtung der technischen Anforderungen nach § 20 vorzusehen.

(2) Der Netzbetreiber bestimmt den Anbringungsort von Mess- und Steuereinrichtungen. Bei der Wahl

des Aufstellungsorts ist die Mdglichkeit der Ausstattung mit einem intelligenten Messsystem nach dem
Messstellenbetriebsgesetz zu berlicksichtigen. In Gebauden, die neu an das Energieversorgungsnetz
angeschlossen werden, sind die Messstellen so anzulegen, dass Smart-Meter-Gateways nach dem
Messstellenbetriebsgesetz nachtraglich einfach eingebaut werden kénnen; ausreichend in diesem Sinne ist ein
Zahlerschrank, der Platz fir ein Smart-Meter-Gateway bietet. Dies ist auch in Gebauden anzuwenden, die einer
gréReren Renovierung im Sinne der Richtlinie 2010/31/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 19.
Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden (ABI. L 153 vom 18.6.2010, S. 13) unterzogen werden,
soweit dies technisch machbar und wirtschaftlich zumutbar ist. Der Netzbetreiber hat den Anschlussnehmer
anzuhoéren und dessen berechtigte Interessen bei der Wahl des Aufstellungsorts zu wahren. Er ist verpflichtet,
den bevorzugten Aufstellungsort des Anschlussnehmers zu wahlen, wenn dies ohne Beeintrachtigung einer
einwandfreien Messung moglich ist. Der Anschlussnehmer hat die Kosten einer Verlegung der Mess- und
Steuereinrichtungen nach Satz 5 zu tragen.

(3) Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat dafiir Sorge zu tragen, dass die Mess- und Steuereinrichtungen
zuganglich sind. Er hat den Verlust, Beschadigungen und Stérungen von Mess- und Steuereinrichtungen dem
Netzbetreiber und dem Messstellenbetreiber unverziglich mitzuteilen.

Abschnitt2
Failligkeit, Folge von Zuwiderhandlungen, Beendigung der Rechtsverhaltnisse

§ 23 Zahlung, Verzug

(1) Rechnungen werden zu dem vom Netzbetreiber angegebenen Zeitpunkt, friihestens jedoch zwei Wochen
nach Zugang der Zahlungsaufforderung fallig. Einwande gegen Rechnungen berechtigen gegeniiber dem
Netzbetreiber zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, soweit die ernsthafte Moglichkeit
eines offensichtlichen Fehlers besteht. § 315 des Birgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberihrt.

(2) Bei Zahlungsverzug des Anschlussnehmers oder -nutzers kann der Netzbetreiber, wenn er erneut zur

Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lasst, die dadurch entstandenen

Kosten fur strukturell vergleichbare Falle auch pauschal berechnen; die pauschale Berechnung muss einfach
nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht
Ubersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen.

(3) Gegen Anspriiche des Netzbetreibers kann vom Anschlussnehmer oder -nutzer nur mit unbestrittenen oder
rechtskraftig festgestellten Gegenanspriichen aufgerechnet werden.

§ 24 Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung ohne vorherige Androhung
zu unterbrechen, wenn der Anschlussnehmer oder -nutzer dieser Verordnung zuwiderhandelt und die
Unterbrechung erforderlich ist, um

1. eine unmittelbare Gefahr fiir die Sicherheit von Personen oder Sachen von erheblichem Wert abzuwenden,

2. die Anschlussnutzung ohne Messeinrichtung, unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der
Messeinrichtungen zu verhindern oder

3. zu gewabhrleisten, dass Stérungen anderer Anschlussnehmer oder -nutzer oder stérende Rickwirkungen auf
Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen sind.

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, dem Anschlussnehmer oder -nutzer auf Nachfrage mitzuteilen, aus welchem
Grund die Unterbrechung vorgenommen worden ist.
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(2) Beianderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfillung einer Zahlungsverpflichtung trotz
Mahnung, istder Netzbetreiber berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung vier Wochen nach
Androhung zu unterbrechen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung aulder Verhaltnis zur Schwere
der Zuwiderhandlung stehen oder der Anschlussnehmer oder -nutzer darlegt, dass hinreichende Aussicht
besteht, dass erseinen Verpflichtungen nachkommt.

(3) Der Netzbetreiber ist berechtigt, auf Anweisung des Lieferanten des Anschlussnutzers die Anschlussnutzung
zu unterbrechen, soweit der Lieferant dem Anschlussnutzer gegenuber hierzu vertraglich berechtigt ist

und der Lieferant das Vorliegen der Voraussetzungen fir die Unterbrechung gegentiber dem Netzbetreiber
glaubhaft versichert und den Netzbetreiber von samtlichen Schadensersatzanspriichen freistellt, die sich

aus einer unberechtigten Unterbrechung ergeben kénnen; dabei ist auch glaubhaft zu versichern, dass dem
Anschlussnutzer keine Einwendungen oder Einreden zustehen, die die Voraussetzungen der Unterbrechung der
Anschlussnutzung entfallen lassen.

(4) In den Fallen des Absatzes 2 ist der Beginn der Unterbrechung des Netzanschlusses und der
Anschlussnutzung dem Anschlussnutzer drei Werktage im Voraus anzukiindigen. Dies gilt nicht, soweit der
Lieferant zu einer entsprechenden Ankindigung verpflichtet ist.

(5) Der Netzbetreiber hat die Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung unverzuglich
aufzuheben, sobald die Grinde fir die Unterbrechung entfallen sind und der Anschlussnehmer oder -nutzer
oder im Falle des Absatzes 3 der Lieferant oder der Anschlussnutzer die Kosten der Unterbrechung und
Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung ersetzt hat. Die Kosten kdnnen flr strukturell
vergleichbare Falle pauschal berechnet werden; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein.

Die Pauschale darf die nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht Gbersteigen. Auf
Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem
Kunden zu gestatten.

§ 25 Kiindigung des Netzanschlussverhailtnisses

(1) Das Netzanschlussverhaltnis kann mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats
geklindigt werden. Eine Kiindigung durch den Netzbetreiber ist nur moglich, soweit eine Pflicht zum
Netzanschluss nach § 18 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Energiewirtschaftsgesetzes nicht besteht.

(2) Tritt an Stelle des bisherigen Netzbetreibers ein anderes Unternehmen in die sich aus dem
Netzanschlussverhaltnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfiir nicht der Zustimmung des
Anschlussnehmers. Der Wechsel des Netzbetreibers ist 6ffentlich bekannt zu machen und auf der Internetseite
des Netzbetreibers zu veroffentlichen.

(3) Die Kiindigung bedarf der Textform.

§ 26 Beendigung des Anschlussnutzungsverhiltnisses

(1) Das Anschlussnutzungsverhaltnis besteht, bis der Anschlussnutzer die Anschlussnutzung einstellt. Er ist
verpflichtet, dies dem Netzbetreiber unverziglich mitzuteilen.

(2) Im Falle einer Kiindigung des Netzanschlussvertrages nach § 25 oder § 27 endet das
Anschlussnutzungsverhaltnis mit der Beendigung des Netzanschlussvertrages.

§ 27 Fristlose Kiindigung oder Beendigung

Der Netzbetreiber ist in den Fallen des § 24 Abs. 1 berechtigt, das Netzanschlussverhaltnis fristlos zu

kiindigen oder die Anschlussnutzung fristlos zu beenden, wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung des
Netzanschlusses und der Anschlussnutzung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 24
Abs. 2 ist der Netzbetreiber zur fristlosen Kindigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde;
§ 24 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.
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Schlussbestimmungen

§ 28 Gerichtsstand

Gerichtsstand ist der Ort des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung.

§ 29 Ubergangsregelung

(1) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die Anschlussnehmer durch 6ffentliche Bekanntgabe und Verdffentlichung
im Internet Uber die Mdglichkeit einer Anpassung nach § 115 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes zu
informieren. Die Anpassung ist in Textform zu verlangen. Der Netzbetreiber kann die Anpassung gegentber allen
Anschlussnehmern auch in der in Satz 1 genannten Weise verlangen. Im Falle des Satzes 3 erfolgt die Anpassung
mit Wirkung vom auf die Bekanntmachung folgenden Tag. Von der Anpassung ausgenommen ist § 4 Abs. 1.

(2) Die Frist nach § 10 Abs. 2 und nach § 12 Abs. 4 beginnt mit dem 8. November 2006. Lauft jedoch die in §

10 Abs. 6 und § 11 Abs. 2 der Verordnung uber Allgemeine Bedingungen flr die Elektrizitdtsversorgung von
Tarifkunden vom 21. Juni 1979 (BGBI. | S. 684), zuletzt geandert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 9. Dezember
2004 (BGBI. | S. 3214), bestimmte Frist friher als die gemal Satz 1 bestimmte Frist ab, bleibt es dabei.

(3) Wird vor dem 1. Juli 2007 ein Anschluss an eine Verteileranlage hergestellt, die vor dem 8. November 2006
errichtet oder mit deren Errichtung vor dem 8. November 2006 begonnen worden ist und ist der Anschluss
ohne Verstarkung der Verteileranlage moglich, so kann der Netzbetreiber abweichend von § 11 Abs. 1 bis 3
einen Baukostenzuschuss nach MaRgabe der fir die Verteileranlage bisher verwendeten Berechnungsmalfistéabe
verlangen. Der nach Satz 1 berechnete Baukostenzuschuss ist auf den Wert nach § 11 Abs. 1 Satz 2 zu kirzen.
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1.0 Netzanschluss (§§ 5-9 NAV)

1.1 Grundsatz

Jedes Grundstiick, das eine selbststandige wirtschaftliche Einheit bildet, und jedes Gebdude, dem eine
eigene Hausnummer zugeteilt wurde, ist liber einen eigenen Netzanschluss an das Versorgungsnetz
anzuschliefen, soweit keine berechtigten Interessen des Anschlussnehmers entgegenstehen.

Der Netzanschluss gehort zu den Betriebsanlagen der SWR GmbH.

Der sichere Betrieb eines Netzanschlusses muss zu jeder Zeit gewahrleistet sein. Die Stadtwerke mussen
jederzeit freie Bearbeitungsmoglichkeit haben, ohne Behinderung durch vorherige Beseitigung von
Hindernissen. Aus diesem Grunde sind Uberbauungen und Uberpflanzungen jeglicher Art unzulissig.
Werden dennoch Uberbauungen oder Pflanzungen vorgenommen, gehen die Mehraufwendungen zu
Lasten des Anschlussnehmers.

Der Netzanschluss muss zuganglich und vor Beschadigungen geschiitzt sein. Der Anschlussnehmer darf
keine Einwirkungen auf dem Netzanschluss vornehmen oder vornehmen lassen.

Sie als Hauseigentimer sind fur die Erdung bzw. Potentialausgleich und somit fiir die Sicherheit lhrer
Hausinstallationen verantwortlich.

In den friiheren Jahren wurde das metallene Rohrleitungsnetz der Wasserversorgung haufig als Erder
fur den Potentialausgleich herangezogen. Seit Ende der achtziger Jahre ist man dazu tbergegangenen,
die bisherigen metallenen Rohrleitungen durch Kunststoffleitungen zu ersetzen. Hierdurch kann die
direkte Erdung der elektrischen Hausanlage aufgehoben werden.

In diesem Fall ist es erforderlich bauseits vor Beginn der Arbeiten eine hauseigene Erdungsanlage zu
errichten und diese in den Potentialausgleich mit einzubeziehen (siehe auch DIN VDE 0100-410 und DIN
VDE 0100-54).

Die Hauseinflihrung ist nach Einbau (2 Jahre Gewahrleistung) Bestandteil des Gebdudes und steht im
Eigentum des Hauseigentiimers, der auch fiir den Unterhalt sorgen muss. Die Anschlussleitungen
verbleiben vollstandig im Eigentum des zustandigen Versorgungsunternehmens.

1.2 Antrag, Vertragsangebot, Annahme

Die Herstellung sowie Veranderungen des Netzanschlusses auf Veranlassung des Anschlussnehmers
sind unter Verwendung der vom Verteilnetzbetreiber zur Verfligung gestellten Vordrucke zu
beantragen. Der Verteilnetzbetreiber macht dem Anschlussnehmer ein schriftliches Vertragsangebot
auf Anschluss an das Verteilungsnetz bzw. auf Verdanderung des Netzanschlusses. Diesem Angebot ist
die Hohe der Netzanschlusskosten zu entnehmen. Diese Kosten sind vom Anschlussnehmer zu
entrichten. Die Annahme des Angebotes durch den Anschlussnehmer bedarf der Schriftform.
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1.3 Kostengrundlage

a) Neubau Standardnetzanschluss bis 4 x 50 ALU

Der Standardnetzanschluss ist die geradlinige und kiirzeste Verbindung vom Netzanschlusspunkt in das
Gebaude. Die Kosten werden auf der Grundlage der durchschnittlich fir vergleichbare Netzanschliisse
(z.B. nach Art und Querschnitt) entstehenden Kosten gemdaR Preisblatt Teil C pauschal berechnet.
Eigenleistungen des Anschlussnehmers werden gemaR Preisblatt Teil C angemessen beriicksichtigt. Die
vom Anschlussnehmer zu (ibernehmenden Kosten errechnen sich aus einer Grund- und der
Grabenpauschale. Hierbei wird die Lange von der Grundstlicksgrenze bis zur Gebdudeaullenkante zu
Grunde gelegt (gerechnet je angefangener Meter), wobei 12,00 Meter in der Grundpauschale bereits
enthalten sind. Die Oberflachenbefestigungen sind nicht Bestandteil dieser Grabenpauschalen. In den
Pauschalbetragen sind Materiallieferung, Montage und Verlegung, Dokumentation, Erstellen und
SchlieRen der Kernbohrung, Ausschachten und Wiederverfiillen des Grabens und der Anschlussgruben
enthalten.

Fiir Netzanschlisse, die besondere unvorhergesehene Erschwernisse (z. B. Sonderauflagen aus der
verkehrsrechtlichen Anordnung, Wasserhaltung, schwierige Bodenverhaltnisse, felsiger Untergrund,
Triimmerschutt, Mauerreste, kontaminierte Boden, MalRnahmen zur Verbesserung von nicht
ausreichend tragfahigen Untergriinden, Einbauten im privaten Grundstiick) aufweisen, werden die
Kosten gesondert ermittelt und zusatzlich berechnet. Das Gleiche gilt, wenn durch Sonderwiinsche des
Anschlussnehmers Mehrkosten entstehen.

Vor Verlegung der Netzanschlussleitungen ist bauseits dafiir Sorge zu tragen, dass die Leitungstrasse in
ihrem gesamten Verlauf zugdnglich ist. Etwa vorhandene Baukrdne, Bauschutt, Materialien und
Ahnliches sind rechtzeitig vorher zu entfernen. Das anzuschlieBende Gebdude muss rohbaufertig
erstellt und der Anschlussraum bzw. die Ubergabestelle vor Unbefugten gesichert sein. Die
Kanalanschlisse miissen vor Baubeginn fertiggestellt sein.

Der fir die Anschlusserstellung erforderliche Leitungsgraben auf dem privaten Grundstiick kann nach
vorheriger Absprache mit dem Netzbetreiber nach dessen technischen Vorgaben durch den
Anschlussnehmer erstellt werden.

Vom Anschlussnehmer oder dessen Beauftragten zu erbringende Leistungen werden im Angebot
bericksichtigt.

Wird bei unterkellerten Gebduden die Kernbohrung (@ 100/200 mm) fir einen Einzel- oder
Mehrspartenhausanschluss bauseits ausgefiihrt oder wird bauseitig ein entsprechendes Wandfutter
eingesetzt, ermaRigt sich die Grundpauschale gemal Preisblatt Teil C.

b) Neubau abweichende Netzanschliisse

Netzanschlisse, die nach Art, Dimension und Lage vom Standard-Netzanschluss abweichen, werden
individuell kalkuliert und zum Festpreis angeboten.

c) Anschlussdnderung

Anschlussanderungen werden individuell kalkuliert und zum Festpreis angeboten.
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d) Sanierung des Netzanschlusses

Die Kosten fiir die Sanierung des Netzanschlusses tragt die SWR GmbH.

Ausnahmen sind Kosten aufgrund von Trassendnderung resultierend aus Uberbauungen bzw.
Uberpflanzungen. Die dabei entstehenden Inneninstallationsarbeiten, von der Hauptabsperr-
einrichtung bis zur Kundenanlage, tragt der Eigentliimer.

e) Trennung / Stilllegung von Netzanschliissen
Fur die dauerhafte Trennung der Anschlussleitung vom Versorgungsnetz (z.B. Hausabbruch)
erstattet der Anschlussnehmer dem Netzbetreiber die Kosten gemaR dem Preisblatt Teil C.

f) Baustrom (vorverlegter Netzanschluss)

Flr vorverlegte Standardnetzanschliisse, die fir die Bauphase als Baustromanschluss genutzt
werden,entnehmen Sie bitte den Preis aus dem Preisblatt Teil C.

Abweichende Baustromanschliisse werden individuell kalkuliert und angeboten.

g) Zahleranschlusssaule

Auf Kundenwunsch bzw. zwingend bei bauseitig gegebenen, unzureichenden
Anschlussmoglichkeiten wird auf dem Baugrundstiick an der Grenze zum 6ffentlichen Bereich
eine Zahleranschlusssdule aufgestellt. Die Leitungen von dieser Saule ins Gebaude sind
Bestandteil der Hausinstallation und bauseits zu verlegen. Die Verlegung der
Versorgungsleitungen ins Gebaude liegt in der Verantwortungdes Eigentiimers.

h) Zahleranschlusssaule fiir Ladepunkt

Fiir nachgelagerte Ladepunkte wird auf dem Baugrundstiick an der Grenze zum o6ffentlichen
Bereich vom Eigentlimer eine gelieferte Zahleranschlusssaule aufgestellt. Die Leitungen von
dieser Sdule zu den Ladepunkten sind Bestandteil der Hausinstallation und bauseits zu
verlegen. Diese Verlegung der Leitungen liegt in der Verantwortung des Eigentlimers.

1.4 Sonderleistungen im privaten Bereich

Fiir die Freilegung der geplanten Trasse oder des Bestandsschutzstreifens (iber den
Netzanschlussleitungen bietet die SWR GmbH, nach Prifung des Einzelfalls, Leistungen
entsprechend dem Preisblatt Teil C an. Fiir Beschadigungen an Ausbauten tibernimmt die SWR
GmbH keine Ersatzleistung. Die Sicherung, Unterhaltung und Pflege der Ausbauten ist vom
Eigentiimer sicherzustellen. In jedem Fall gilt, dass nach Beendigung der Arbeiten durch die
SWR GmbH, die Verkehrssicherungspflicht dem Eigentiimer obliegt.

Die Koordinierung der Sonderleistungen ist vor Baubeginn mit der SWR GmbH abzustimmen.
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2.0 Baukostenzuschuss (§11 NAV)

Flr den Anschluss an das Verteilungsnetz zahlt der Anschlussnehmer einen Baukostenzuschuss
gemalRdem Preisblatt Teil C.

Der von dem Anschlussnehmer als BKZ zu libernehmende Kostenanteil bemisst sich nach dem
Verhaltnis, in dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu der Summe

der Leistungen steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich erstellten
Verteileranlagen oder auf Grund der Verstarkung insgesamt vorgehalten werden kdnnen. Der
Durchmischung der jeweiligen Leistungsanforderungen wird Rechnung getragen.

Als Baukostenzuschuss gelten 50 % der Kosten, die fiir die Erstellung oder Verstarkung der
ortlichen Verteileranlagen aufgewendet werden. Die oOrtlichen Verteilungsanlagen sind
insbesondere die fir die ErschlieBung des Versorgungsbereiches notwendigen
Zubringerleitungen, Versorgungsleitungen,Druckregelanlagen und zugehorigen Einrichtungen.

Der Anschlussnehmer zahlt einen weiteren Baukostenzuschuss, wenn er seine
Leistungsanforderung Gber das der urspriinglichen Berechnung zugrundeliegende MaR hinaus
erhoht. Zur Berechnung des weiteren Baukostenzuschusses wird die gedanderte und damit neu
bereitgestellte Nennleistung zugrunde gelegt. Hierbei wird von dem neu ermittelten
Baukostenzuschuss die Summe der bisher gezahlten Baukostenzuschiisse abgezogen.

3.0 Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen (§§9, 11 NAV)

Der Netzbetreiber kann fiir die Herstellung oder Anderung des Netzanschlusses
Vorauszahlungen verlangen, wenn nach den Umstinden des Einzelfalles Grund zu der
Annahme besteht, dass der Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht
rechtzeitig nachkommt.

Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschliisse beantragt, kann der
Netzbetreiber angemessene Abschlagszahlungen verlangen.

Unter den gleichen Voraussetzungen kann der Netzbetreiber eine Vorauszahlung fir den BKZ
verlangen.

4.0 Technische Anschlussbedingungen (§20 NAV)

Die technischen Anforderungen der SWR GmbH an den Netzanschluss und andere Anlagenteile
sowie an den Betrieb der elektrischen Anlage einschlieBlich Eigenanlagen sind in den
Technischen Mindestanforderungen an die Auslegung und den Betrieb von Netzanschllssen
der SWR GmbH festgelegt. Diese kdnnen im Internet auf www.stadtwerke-ratingen.de
eingesehen werden.
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5.0 Messeinrichtung

Der Einbau, der Betrieb und die Wartung von Messeinrichtungen sowie die Messung der
gelieferten Energie sind Aufgabe des grundzustandigen Messstellenbetreibers gem. § 3 Abs. 1
und Abs. 2 MsbG. Wird der Messstellenbetrieb nicht gemaR § 5 Abs. 1 MsbG oder § 6 Abs. 1
MsbG durch einen Dritten durchgefiihrt, bleibt der Netzbetreiber als grundzustdndiger
Messstellenbetreiber zustandig.

Es ist Aufgabe des Netzbetreibers, die fir die Abrechnung der Netznutzer relevanten
Verbrauchsdatenzu erfassen, zu verarbeiten und an die berechtigten Stellen weiterzuleiten.
Der Netzbetreiber legt Art, Umfang und Anbringungsort der Messeinrichtung fest, mit der die
fur die Abrechnung relevanten Zahlwerte ermittelt werden. Dabei sind die berechtigten
Interessen des Kunden zu wahren. Die Messeinrichtungen missen die eichrechtlichen
Vorschriften erfiillen und stehen im Eigentum des Netzbetreibers.

Der Kunde haftet fiir das Abhandenkommen und die Beschddigung von Mess- und
Steuereinrichtungen, soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. Er wird den Verlust sowie
Beschadigungen oder Storungen dieser Einrichtungen dem Netzbetreiber unverziiglich
mitteilen.

6.0 Inbetriebsetzung und Wiederinbetriebsetzung (§§ 14, 24 NAV)

Die Inbetriebsetzung des Netzanschlusses ist von dem Installationsunternehmen, das die
Arbeiten ausgefiihrt hat, unter Verwendung der von der SWR GmbH zur Verfligung gestellten
Vordrucke zu beantragen.

Erfolgt eine Entnahme aus dem Stromnetz nicht spatestens nach 12 Monaten ab Fertigstellung
des Netzanschlusses, wird der Netzanschluss aus Sicherheitsgriinden an der Hauptleitung
abgetrennt. Die Abtrennung und der Wiederanschluss sind kostenpflichtig.

Der Anschlussnehmer erstattet der SWR GmbH die Inbetriebsetzungskosten gemal dem
Preisblatt TeilC fiir folgende Falle:

a) Fir die erste Inbetriebsetzung des Netzanschlusses werden grundsatzlich keine
Inbetriebsetzungskosten berechnet.

b) Firjede zusatzliche Fahrt zur Anlage des Anschlussnehmers, die fiir die erstmalige
Inbetriebsetzungdes Netzanschlusses notwendig ist.

c) Firjede Wiederinbetriebsetzung des Netzanschlusses (z. B. nach Mangelbeseitigung an
der Anlagedes Anschlussnehmers, nach Unterbrechung des Netzanschlusses und der
Anschlussnutzung).

Der Netzbetreiber kann die Inbetriebsetzung von der vollstandigen Bezahlung des BKZ und der
Netzanschlussbeitrdage abhangig machen.
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7.0 Rechnungslegung und Bezahlung (§23 NAV)

Rechnungen und Abschlagsforderungen des Netzbetreibers werden zu dem vom Netzbetreiber
jeweilsnach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt fallig, friihestens jedoch zwei
Wochen nach Zugang der erstmaligen Zahlungsaufforderung.

Bei Zahlungsverzug kann der Netzbetreiber, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den
Betrag durch einen Beauftragten einziehen lasst, die dadurch entstandenen Kosten pauschal
gemal PreisblattTeil C berechnen. Die Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und darf
den nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht lGbersteigen.

Der Anschlussnehmer/ Anschlussnutzer hat das Recht, nachzuweisen, dass ein
Verzugsschaden tGberhaupt nicht oder wesentlich niedriger entstanden ist, als es die Pauschale
ausweist.

Rechnungsbetrage und Abschlage sind fir den Verteilnetzbetreiber kostenfrei zu entrichten (§
270 BGB). Maligeblich fiir die rechtzeitige Erfullung der Falligkeitstermine ist der Eingang der
Zahlung beimNetzbetreiber.

Fir Aufwendungen, die durch Nichteinldsung von Kundenschecks oder Riicklastschriften etc.
entstehen,werden die von den Geldinstituten ggf. erhobenen Betrdge in Rechnung gestellt.

8.0 Datenschutz / Widerspruchsrecht

Die sich aus dem jeweiligen Vertragsverhaltnis ergebenden Daten und Informationen werden
beim Netzbetreiber zur  rechtmaBigen  Aufgabenerfillung  (Abwicklung  des
Vertragsverhaltnisses) gemaR dengeltenden Vorschriften zum Datenschutz verarbeitet — dies
umfasst ebenso rechtlich zuldssige und allerechtlich vorgegebenen Ubermittlungen.

Soweit gesetzlich zuldssig, werden fir Markt- und Meinungsforschungszwecke erforderliche
Daten auf Grundlage des berechtigten Interesses innerhalb der Stadtwerke Ratingen
verwendet und ausgetauscht. Hierzu weisen wir ausdriicklich auf das Widerspruchsrecht nach
Art. 21 EU-DSGVO hin.

Anschlussnehmer und Anschlussnutzer konnen die Datenschutzerklarung auf der Internetseite
des Netzbetreibers unter folgendem Link aufrufen:
https://www.stadtwerke-ratingen.de sowie in den Geschéaftsraumen an der Sandstr. 36 erhalten.
9.0 Umsatzsteuer
Entgelte, bei denen keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, sind von der Umsatzsteuer befreit.

10.0 Inkrafttreten

Die Erganzenden Bedingungen treten am 01.11.2021 in Kraft. Sie setzen die bisher geltenden
Ergdnzenden Bedingungen auBer Kraft.

Die Erganzenden Bedingungen und die hier geregelten Entgelte kbnnen durch die SWR GmbH
gedndert werden.
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1.0 Standard Netzanschluss bis 4 x 50 AL
Umsatzsteuer fiir Strom- oder Gasnetzanschliisse 19%
1.1 Einzelnetzanschluss
netto brutto
Grundpauschale (ohne Oberflachenbefestigung) 1.700,00 € | 2.023,00 €
Grabenpauschale (ohne Oberflachenbefestigungen) je 70,00 € 83,30 €
angefangener Meter ab 12,00 Meter
ErmaRigung der Grundpauschale bei Erstellung der Kernbohrung 380,00 € 452,20 €
bauseits je Stiick
ErmaRigung fur Ausschachtungsarbeiten im Privatgrund 10,00 € 11,90 €
bauseits je angefangener Meter
1.2 Mehrspartennetzanschluss Gebdude mit/ohne Keller
bei der Verlegung in einem gemeinsamen Graben.
netto brutto
Grundpauschale (ohne Oberflachenbefestigung) 1.300,00€ | 1.547,00 €
Grabenpauschale (ohne Oberflachenbefestigungen) je 50,00 € 59,50 €
angefangener Meter ab 12,00 Meter
ErmaRigung der Grundpauschale bei Erstellung der Kernbohrung 140,00 € 166,60 €
bauseits je Stick
ErmaRigung fir Ausschachtungsarbeiten im Privatgrund 10,00 € 11,90 €
bauseits je angefangener Meter
1.3 Sonderleistungen im privaten Bereich - Gewahrleistung gem. BGB
netto brutto
Uberbauung
Standardoberflachenbefestigungen (kilinstlicher 12,00 € 14,28 €
Betonpflasterstein in Reihen- oder Diagonalverband; ohne
Kunstharzmortelfuge) aufnehmen und seitlich lagern je m?
Natursteinpflaster bis 100*100 mm aufnehmen und seitlich 29,00 € 34,51€
lagern je m?
Zierkies / Zierschotter (einschl. Geotextil) aufnehmen und seitlich 6,00 € 7,14 €
lagern je m?
Rasenkantensteine aufnehmen und seitlich lagern je m 15,00 € 17,85 €
Uberpflanzung
Grasnarbe/Mutterboden aufnehmen und seitlich lagern je m? 14,00 € 16,66 €
1.4 Provisorischer Anschluss laut 1.3 f
netto brutto
Baustromnetzanschluss 1.000,00 € 1.190,00 €
Vers.: 2 Seite: 3
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1.5 Einzelnetzanschluss Zdhleranschlusssaule laut 1.3 g
netto brutto
Grundpauschale (ohne Oberflachenbefestigung 2.500,00€ | 2.975,00 €
Grabenpauschale (ohne Oberflachenbefestigungen) je 40,00 € 47,60 €
angefangener Meter ab 12,00 Meter
ErmaRigung der Grabenpauschale fiir Ausschachtungsarbeiten 10,00 € 11,90 €
bauseits
1.6 Einzelnetzanschluss Zdhleranschlusssaule fiir Ladepunkt laut 1.3 h
netto brutto
Grundpauschale 1.700,00 € | 2.023,00 €
2.0 Trennung / Stilllegung von Netzanschliissen
netto brutto
Trennung des Stromnetzanschlusses 0,00 € 0,00 €
3.0 Baukostenzuschuss (BKZ)
netto brutto
>30< 39 kW 400,00 € 476,00 €
>39 <50 kW 850,00 € | 1.011,50€
>50<62 kW 1.340,00€ | 1.594,60 €
> 62 <78 kW 2.020,00 € | 2.403,80 €
> 78 <100 kW 3.000,00 € | 3.570,00 €
>100 < 125 kW 3.920,00 € | 4.664,80 €
>125 + je kW 34,50 € 41,06 €
(Beispiel Anfrage 140 kW =>3.920,00 € + 15 x 34,50 € = 4.437,50 €)
4.0 Zu 6.0 Inbetriebsetzung und Wiederinbetriebsetzung
netto brutto
a- Erste Inbetriebsetzung 0,00 €
b - Zusatzliche Anfahrt 70,00 € 83,30 €
C - Wiederinbetriebsetzung wahrend der Arbeitszeit 140,00 € 166,60 €
auBerhalb der Arbeitszeit nach
Aufwand
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5.0 Rechnungslegung und Bezahlung
netto brutto
Jede schriftliche Mahnung 5,00 € 5,00 €
(unterliegt nicht der USt)
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